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Рис. 1 Механическое подключение Рис. 2 Проводное подключение
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Рис. 3  Схема электрического подключения 
блока контроля потока к насосу 

* - рекомендуемый кабель - 3G1 M07 RN-F

Подключения в клеммной коробке насоса

или

к блоку контроля потока
Отключите питание, прежде чем приступить к 
работе с устройством или системой.

Все подключения должны выполняться 
квалифицированным персоналом 
в соответствии с действующими нормами 
электробезопасности и монтажа.

Наличие заземления – обязательно!

Необходимо предусмотреть защиту оборудования 
от утечки тока на землю с помощью 
соответствующих защитных устройств и/или 
устройств автоматического отключения.



Рис. 5  Насос должен быть 
полностью погружен в воду*

Рис. 6  Глубина погружения 
должна исключать засасывание 
грунта и сопротивление забору 
воды

Рис. 7 Готовое изделие

* с учетом динамического уровня 
воды в источнике водоснабжения

Рис. 4   Регулировка 
давления включения
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